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1間張出し舞台ライン　▼

3尺張出し舞台ライン　▼
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赤坂 RED Theater  
照明回路図

③

東西バトン 東西バトン

舞WC2①〜④
100v直 舞WC2
200v直 舞WC2
DMX⑯

客WC上①〜④客WC下①〜④

100v直 PIN①②

100v直 PIN③④

照明回路図

注記
調光回路は全て20A C型
100v 直回路は全て30A C型
(PIN①〜④は20A C型)
200v 直回路は全て20A D型
DMX⑰⑱  はIN PUT回線

A B

100v直 客席
DMX IN

A B

客WC上①〜④客WC下①〜④

100v直 客席
DMX IN

100v直 PIN①②

100v直 PIN③④

照明回路図

A B

舞WC1上①〜④
100v直 舞WC1上
200v直 舞WC1上
DMX⑭

仮設電源盤
１φ3w 210v/105v
150A (30KVA)

舞WC1下①〜④
100v直 舞WC下1
200v直 舞WC下1
DMX⑬

舞WC1奥①〜④
LH①〜④
100v直 舞WC1奥
200v直 舞WC1奥
DMX⑮

注記
100v直回路は全て30A C型
200v直回路は全て20A D型

4S⑤〜⑧  DMX④  
100v直4S-2  200v直4S-2

FR上①〜③  DMX⑥

CL上①〜④  DMX⑧
100v直CL上 200v直CL上

客G1⑤⑥  DMX⑩
100v直客G1-2  200v直客G1-2

客G3⑤⑥  DMX⑫
100v直客G3-2  200v直客G3-2

3S⑤〜⑧

2S⑤〜⑧  DMX②
100v直2S-2  200v直2S-2

1
S
⑤
〜
⑧

UH上①〜④

客G1③④

客G3③④

4S①〜④  DMX③
100v直4S-1  200v直4S-1

FR下①〜③  DMX⑤

CL下①〜④  DMX⑦
100v直CL下  200v直CL下

客G1①②  DMX⑨
100v直客G1-1  200v直客G1-1

客G3①②  DMX⑪
100v直客G3-1  200v直客G3-1

3S①〜④

2S①〜④  DMX①
100v直2S-1  200v直2S-1

1S①〜④

UH下①〜④

客G2①② 客G2③④


